
高圧ガス関係申請・届出の

留意事項について

0※前回（令和５（2023）年３月）公開の動画からの変更点は赤字で記載

令和６（2024）年３月



高圧ガス関係申請・届出の留意事項
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第一種製造者の製造施設等の変更許可・届出に関するフロー
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高圧ガス関係申請・届出の留意事項

軽微な変更の工事（例）

2

〇 高圧ガス設備（特定設備を除く。）の取替え
※大臣認定品等への取替えの工事であって、
当該設備の処理能力の変更を伴わないもの

〇 ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の変更の工事

〇 ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事

〇 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない
高圧ガス設備の撤去の工事

一般則第15条第1項 液石則第16条第1項



高圧ガス関係申請・届出の留意事項

軽微な変更の工事（例）

3

〇 特定設備の部品の取替え（保安上特段の支障がないもの
として認められたものへの取替えに限る）の工事

〇 開放検査に使用する仮設の高圧ガス設備の設置
又は撤去の工事

○ （一般則）第33条第2号/（液石則）第34条第2号に
掲げる変更工事により追加された製造施設における
変更の工事であって、保安上特段の支障がないものと
して認められたもの

一般則第15条第1項 液石則第16条第1項



高圧ガス関係申請・届出の留意事項

軽微な変更の工事に該当しない例

4

〇 通達「高圧ガス保安法第14条第1項及び第4項、第19条
第1項及び第4項並びに第24条の4第1項に基づく軽微な
変更の工事の取扱いについて（令和5年12月21日付け
20231212保局第1号）」

一般則第15条第1項 液石則第16条第1項

★要注意
高圧ガスの通る設備の取替えに際し、既設設備との間

に溶接等の現場加工が伴う場合には、管類に係る認定試
験者が当該工事を施工した場合に限り軽微な変更の工事
に該当するものとする。



高圧ガス関係申請・届出の留意事項

許可及び届出の不要な工事（１）
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○ 圧力計・温度計の取替え
（同一方式への取替えに限る。）

○ 充てん又は受入れに係る可とう管
（直接容器等に接続される部分のものであって
高圧ホース及び金属フレキ管に限る。）の取替え

○ 高圧ガス（その原料となるガスを含む。）の通る部分の
設備を構成する部品のうち、耐圧性能又は気密性に直接
影響のない部品又はＪＩＳ等の規格品であり、その性能
が保証されているものの取替え（ボルト、ナット、圧縮
機のピストン、反応器の攪拌器のプロペラ、蒸留等のト
レイ又は熱交換器の邪魔板等）

通達令和5年12月21日付け20231212保局第1号）



高圧ガス関係申請・届出の留意事項

許可及び届出の不要な工事（２）
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○ 独立した製造設備、貯蔵設備、容器置場の撤去の工事
及び製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない製造
施設の撤去の工事
※高圧ガス製造施設軽微変更届書により届出をお願いします。【栃木県運用】

○ 高圧ガス（その原料となるガスを含む。）の通らない
部分の設備に係る撤去の工事又は同等以上のものへの
取替えの工事

○ 消耗品の取替え
※事前に工業振興課保安担当へご相談ください。

○ 多管円筒形熱交換器又は空冷式熱交換器の伝熱管への
プラグ打ち又はそれに伴う伝熱管の切断又は撤去

通達令和5年12月21日付け20231212保局第1号）



高圧ガス関係申請・届出の留意事項

第一種製造者の製造施設等の変更許可・届出手続き

施設・設備区分 変更内容 手続き

高圧ガス設備
（特定設備を除く）

新増設・改造等 変更許可

取替え
変更許可（処理能力が変わ
らず、大臣認定品等への取
替えに限り軽微変更）

支障のない撤去 軽微変更

特定設備
新増設・改造等 変更許可

取替え 変更許可
支障のない撤去 軽微変更

ガス設備（高圧ガス
設備を除く）

新増設・改造等 軽微変更
取替え 軽微変更

支障のない撤去 手続き不要

ガス設備以外の
製造施設

新増設・改造等 軽微変更

取替え 軽微変更（同等以上の取替
えは手続き不要）

撤去 手続き不要
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配管Ｂ

高圧ガス関係申請・届出の留意事項

継手の取扱いについて【栃木県運用】
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○高圧ガス設備に使用される継手について、配管等と併せ
て設置・変更する場合、機器一覧表への記載、強度計算
書・図面等の添付を不要としています。

配管Ａ

配管Ａ

配
管
Ａ

継手

継手 ・機器一覧表への記載
・強度計算書
・図面

不要



高圧ガス関係申請・届出の留意事項

トラブル事例
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○許可後に設備の申請漏れ等が発覚した場合、改めて変更
許可を要するが必要となる場合があります。
納期の遅れ、追加費用の発生等の支障が生じる恐れがあ
りますので、申請前に内容を十分にご確認ください。

＜許可申請時＞ ＜完成検査時＞



高圧ガス関係申請・届出の留意事項

トラブル事例
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○許可申請と異なる機器の使用等が発覚した場合、改めて
変更許可が必要となる場合があります。
納期の遅れ、追加費用の発生等の支障が生じる恐れがあ
りますので、申請前に内容を十分にご確認ください。

＜許可申請時＞ ＜完成検査時＞

大臣認定品 非大臣認定品



高圧ガス関係申請・届出の留意事項

各種申請・届出の留意事項（その他）
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1. 押印廃止について
申請（届出）書の代表者印は不要です。（R2.12～）
※押印があっても差し支えありません。

2. 事業所長等への委任状について
申請（届出）者は法人代表者とされています。
事業所長名等で申請等する場合は、法人代表者から事業
所長等への委任状（要代表者印）が必要です。申請等の
たびに委任状（写）を添付してください。
ただし、申請（届出）書に代表者と申請（届出）代理人
が連名で記載されている場合、代理人に権限の委任があ
るものとみなし、委任状・押印は不要とします。



3. 申請書の郵送について
各種申請は郵送による対応が可能です。
この場合は、控えの返送用に切手を貼り付けた返信用封筒
を必ず同封してください。

4. リモートによる打合せについて
電話やメールによる軽易な相談の他、相談内容が複雑な
場合は対面あるいはリモートによる打合せも可能ですので、
ご相談ください。（要日程調整）

高圧ガス関係申請・届出の留意事項

各種申請・届出の留意事項（その他）
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5. 変更許可申請の手数料の見直しについて
処理設備として定義される減圧弁（処理能力 0㎥/日）の
増設等、製造行為の追加と捉えられる変更について、
本県では200 ㎥ /日未満の変更（栃木県手数料条例別表第1
の244-1-(9)）に規定する変更として26,000円を徴収して
いましたが、近県の状況等を踏まえて、その他の変更（同
表の244-1- (10)） に規定する変更として取り扱うことと
しました。（手数料 16,000円）

高圧ガス関係申請・届出の留意事項

各種申請・届出の留意事項（その他）
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6. 同一の処理設備を並列設置する場合の処理能力について
設備の処理容積は、各々の処理設備の処理能力を合算して

算出しますが、運用解釈通知※の第５条関係(1)①(ｲ)にあると
おり、「同一の処理設備が並列で設置され、同時に稼働でき
ないことが確実である場合」は合算しないことができます。
本県では、同一の処理設備が並列で設置されている場合で

あって、これらに接続される高圧ガス設備が並列する処理設
備の稼働を制約することが確実である場合は、「同時に稼働
できない」と同等の状態であると解し、各々の処理設備の処
理能力を合算しないことを認めることがありますので、個別
事案ごとに、事前に相談ください。

※高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規）（令和２年８月６日付
け20200715保局第１号）

高圧ガス関係申請・届出の留意事項

各種申請・届出の留意事項（その他）
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ご視聴ありがとうございました。

今後とも「法令の遵守」及び「保安の確保」に
ご協力をお願いいたします。

【QRコード】
栃木県高圧ガスHPトップ

様式ダウンロード
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